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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
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LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

D 230922044 RAPPORTO DI PROVA N® 14B 1363701

Campione di: Acqus destinata al consumo umano {controllo di base)

Numieres diregistro;
Cliente:
Prelevito da:

1363
ASPVibo Valentia
Alessandria G

Verbale i prelievo no 207
Comung: Drapia
Pumo di prelievo: EP. Scuolay Medis Sant Angelo
Data prefieve 22.09.2014 vimento: 22.09.2014
Batz uzio anabisk: 22092014 Data fine analisi: x09.2014
N Segnaluzione pron N. 37584 del 23:092014
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Campione di: Acqua destinata al consumo umano
Numero Registro: 2843 (1363 VV)
Cliente: ARPACAL Ufficio Accettazione campioni DAP VV
Prelevato da: ASP Vibo Valentia
Verbale di prelievo n°: 207
Comune: Drapia
Punto di prelievo: F.P. Scuola Media Sant Angelo
Data prelievo: 22/09/2014 Data ricevimento: 23/09/2014
Data inizio analisi: 23/09/2014 Data fine analisi: 24/09/2014
Note: --
Parametro Valore Valore limite ;.05 g misura Metodo
D.Lgs 31/2001 :
Concentrazione Ioni Idrogeno: 7,7 >6.5e<9.5 Unita di pH APAT IRSA-CNR 2060 29/03
Conduttivita: 676 2500 pS/cm a 20°C APAT IRSA-CNR 2030 29/03
Colore: <10 Nota 3 Hazen ISTISAN 07/31-ISS.BJA.021.rev00
Ammonio: <0,10 8,50 mg/L APAT IRSA-CNR 3030 25/03
Nitrito: <0,05 0,50 (Nota 1) mg/L APAT IRSA-CNR 4050 29/03
Fluoruro: 0,37 1,50 mg/L APAT IRSA-CNR 4020 29/03
Clorito: <50 700 (Nota 4) pg/L [STISAN 07/31-ISS.CBB.037.rev0(
Cloruro: 30 250 mg/L APAT IRSA-CNR 4020 29/03
Nitrato: 34 50 (Nota 1) mg/L APAT IRSA-CNR 4020 29/03
Solfato: 30 250 mg/L APAT IRSA-CNR 4020 29/03
Sodio: 28 200 mg/L APAT IRSA-CNR 3030 29/03
Potassio: 2 Nota 2 mg/L APAT IRSA-CNR 3030 29/03
Magnesio: 8 Nota 2 mg/L APAT IRSA-CNR 3030 29/03
Calcio: 159 Nota 2 mg/L APAT IRSA-CNR 3030 29/03
Ferro: 82 200 pg/L Metodo Interno

Nota 1: deve essere soddisfatta la condizione: [nitrato]/50+[nitrito]/0.5(0.1)<1, ove le parente31 quadre esprimono la concentrazione in mg/L
per il nitrato (NO;) e per il nitrito (NO,), e il valore di 0.10 mg/L per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di
trattamento.

Nota 2: valore non normato nel D.Lgs 31/2001

Nota 3: accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale.

Nota 4: DM 05/09/2006

¢

pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo emissione del Rapporto di prova.
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Note: II presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al labW riprodotto parzialmente, né usato per scopi
e\

Via Lungomare — Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) — 88100 Catanzaro — tel. 0961.31469 — fax 0961.738689
P.IVA 02352560797 www.arpacal.it



