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SERVIZO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico 17W0568/01 | 17RC0609Ct0t | 17\ry0s6ct0r

Comune VAZZANO Data prelievo verbale l0 / 17 del 01.02.2017

Punto prelievo USCITA SERBATOIO COMUNALE

Esame chimico - fisico

Esame microbiologico

il campione dell'acqua in
D. Lgs 3l/200I e s. m., risglla:

di routine

di routine

di verifica

di verifica

esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del

Data: 30.03.2017
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U.O. Igiene degli alimenti e della Nutrizione - C.so VittorÌo Emanuele III" - Vibo Valentia tel/fax 0963962348
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Data: O6/02/20T7

Regione Calabria

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DT VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO

LAB ORATORIO B IO -NATURALIS TICO

RAPPORTO DI PROVAN" 17VVOO56B/01

REGIONE

CALABRIA

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo
Data inizio analisi:
Note:

ASPVibo Valentia
_005f"

Yazzano

0r.02.2017

Aggltr_ -49*ia?_tî ?! -c_9tr_t_qrr_q _qln_gp.(g_o_'lf-{_o[_o- di _v_griFse)

P-ngligp_.e-
l0ll7 del01102/2017

Il*-ita .$sr Dlfsiq -9- q$_q nnls
Data accettazione:
Data fure analisi: 04.02.20t7

01.:ni:i:iti

Parametro Valore *
Incertezza Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs.3l12001
Coliformi a37"C 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Escherichia coli 0 MPN/l00mL ISO 9308-2:2012 0
Enterococchi intestinali 0 UFC/l00mL UNI EN ISO 7899-2003 0
Conteggio colonie a 22"C 2 UFC/mL UNI EN ISO 6222:2001 Senza variazioni anomale

ffi
a#

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, ne usato per
scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabititràr H 5o/o e uîfattore di copertura k=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente
I controcampioni di campioni non regolamenîari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di prov4 salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tet. 096V567367 - fax 0963/567552
P. IVA 02352560797 www.arpacat.it
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Acqua destinata al consumo umano
0056
ASPW
G. Pugliese
LO/t7

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:
Punto di prelievo:

Data prelievo
Data inizio analisi:

Note:

VAZZANO

Serbatoio "Comunale" USCITA
0L/02/20t7 Dataaccettazione: 0L/O2/20L7

Data fine analisi: O2/02/2OI7oLl02/2077

+ Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n. 10/17 del Reg. Int. ASPW)

Parametro
Valore +

Incertezza
Unità di misura Metodo Valore Limite

D.Lgs. 31/2001 e smi
:onc. ioni idrogeno 7,5 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e s9,5
Sonducibilità 206 uS/cm 20'C Conduttimetrico APAT 2030 2500 FS/cm 20'C

3olore <10 Hazen Visivo APAT 2020A Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

Torbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e
senza nriazioni anomele

\mmonio (NHo*) <0,1 me/L Cromatografico APAT3030 0,5 mg/L
\litriti (NO2-) <0,02 m8/L Spettrofotometrico ApAT 4050 0,5 mg/L
lloro residuo libero * Tracce 'n.CTL Vafore consigliato O,2 mg /L
:luoruri (F-) 0,29 m8/L Cromatografico APAT 21020 L,5 mglL

Cloriti (ClOr-) <50 $8lL lss. cBB.037.REV00 7ú1tglL
Cloruri (Cl-) 18 mglL Cromatografi co APAT 4020 250 mg/L
Nitrati (NO3-) 1 me/L Cromatografico APAT 4020 5O mg/L

solfati (So42-) 1 1 mc/L Cromatografico APAT rt020 2SOmglL
Sodio (Na.) 20 m.EIL Cromatografico APAT 3030 20O mg/L
Potassio (K*) 3 mc/L Cromatografi co APAT 3030

N4agnesio (Mg2') TL mg/t Cromatografico APAT 3030

3alcio (Ca2*) 23 m8/L Cromatografi co APAT 3030
)ssidabilità o,7 mg/L 02 ntrimetrico lSS. BE8.027.REV00 5 mg/L 02
)urezza 10 "F APAT 2O4OA Consigliata 15 - 50
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

IPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGTO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N" 17RCO6O9C/OIData:22102/2017 Pagina 1 di2

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Numero diRegistro: 0609/FiC/17 (N. Acc. DAP VV: 56)

Cliente: ARPACaI - Dipartimento Provinciale di VV - Ufficio Accettazione Campioni

Prelevato da: ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Verbale di prelievo: n.10/17 del0l/02/2017

Comune: Yazzano (YY)

Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Comunale

Data prelievo : 0 | / 02 /20 17

Data inizio analisi: 02102/2017

Note: Analizzatori:Y. Visalli. M. Messina. C. Verduci

Data ricevim ento : 02 / 02 / 20 17

Data fine analisi: 20/02/2017

Parametro
Valore t
incertezza

Unitàdi
misura

Metodo
Valore limite

D. Les. 3ll200l
METALLI

Alluminio 25 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200

Antimonio < 0,5 tlgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0

Arsenico <l ItC/l EPA200.8 Rev. 5.4 1994 t0

Boro 0,01 mgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

Cadmio < 0,5 pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 5,0

Cromo <l ItC/l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

Ferro 20 Itgll EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 200

Manganese pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 50

Mercurio < 0,1 tlgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

Nichel <l pdl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 20

Piombo <l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 t0

Rame < 0,01 mg/l EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 1,0

Selenio <l pgl EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 l0
Vanadio 2 pgr EPA 200.8 Rev. 5.4 1994 140 

(r)

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

Benzo(a)pirene < 0,005 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D :2007 0,010

Idrocarburi po liciclici aromatici < 0,05 tlgl Somma dei valori dei 4 composti che seguono 0,10

Benzo(b)fluorantene(" < 0,01 pgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 OD;2007

B enzo(k)fl uorantene(') < 0,01 pcll EPA 35 I0C:2007 : 827 0D:2N7

Benzo(ghi)perilene(') < 0,01 pgl EPA 35 I 0C:2007; 82FÈiiiii6?
Indeno( 1,2,3-cd)pirene(2) < 0,01 tgl EPA 35 I 0C:2003 ; 827 0D..20N

Nota (1): DM 22 Dicembre 2011
Nota (2): i valori dei parametri contrassegnati con I'apice (2) non sono normati singolarmente ma solo come somma

Via Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria -Tel./Fax 0965 372618 - P. IVA 02352560797 lvwrar.arpacal.it
Mod. 1-P05.10.0.1/RC - Rev.00 del't511112014
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Regione Calabna

ARPACAL
Agenzía Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

TPARTIMENTO PROVTNCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

SERVIZIO LABORATOzuO CHIMICO

RAPPORTO DI PROVA N' 17RCO6O9CIO1Data:22/02/2017 Pagina2 di?

Parametro Valore *
íncertezza

Unita di
misura Metodo

Valore limite
D. Lgs.3l/2001

ANTIPARASSITARI

Antiparassitari- totale < 0,05 pgl Somma dei valori dei l6 composti che 0,50

Aldrin < 0,03 ttgl EPA 35 OC.,2007;8270D:2007 0,030

Alfa-BHC < 0,03 pell EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0,10

Beta-BHC < 0,03 ttgl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0,10

Delta-BHC < 0,01 pcll EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0,10

4,4'.DDD < 0,01 pcll EPA 35 0C:2007;8270D:2007 0,10

4.4'-DDE < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0,10

4,4'-DDT < 0.03 pgl EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0,10

Dieldrin < 0,03 pgl EPA 35 0C:2007; 8270D:2007 0,030

Endosulfan I < 0.03 ItC/l EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0, l0
Endosulfan II < 0,03 ttgl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0,r0
Endosulfan solfato < 0,03 $gl EPA 35 0C:2007: 8270D:2007 0,10

Endrin < 0,03 $gl EPA 35 0C:2007:8270D:2007 0,10

Endrin aldeide < 0,03 pgl EPA 35 l0C:2007 : 827 0D.'2007 0,10

Eptacloro < 0,03 pgl EPA 35 l0C:2007 : 827 0D.,2007 0,030

Eptacloro epossido < 0,03 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D..2007 0,030

Lindano (gamma-BHC) < 0,03 ttgl EPA 35 I 0C:2007 : 827 0D:2ffi7 0,10

del Servizio
Dascola

Note: Il presente rapporto rigwda esclusiramente il campione penenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, né usato per scopi pubblicitari, se non previa
autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente dmumento sono relativi ad un livello di probabilità P =95olo e un fattore di copertua k =2
I campioni sottoposti a prow, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo I'emissione del Rapprorto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente-
I controcampioni di cmpioni non regolmentari sono conseruati per I mno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esisrono o nomative specifiche.

Via Troncovito, snc - 89135 Gallico Superiore di Reggio Calabria -Tel./Fax 0965 372618 - P. IVA 02352560797 I,\r {.e1pgaLj!
Mod. 1 -P05.1 0.0. 1/RC - Rev.00 del 15t11 t2O14




