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DaIa: 19/12/2013

Regione Calabna

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

RAPPORTO DI PROVAN" 138 1659101

REGIONE

CALABRIA

Campione di:
Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Dafa inizio analisi:
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215 del 16/1212013

Agqu_g_ _4-q$-i1t.3"tA''+"|"qg"11lgm_-o..-!.1-m-111-o -(-c._gf1"ffgllo di vglifica)
1659

Uscita Serbatoio Comunale Santa Chiara

16.t2.2013

I9,t2i?9!?-
Data ricevimento;
Data fine analisi:

t6.12.2013
t9.12.2013

Note: Cloro residuo al prelievo:non determinato.

Parametro Valore
Valore Limite
D.Lgs.31/2001

Unità di misura Metodo

Coliformi a37"C 0 0 MPN/100mL ISO 9308-2:2012
Escherichia coli 0 0 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012
Enterococchi 0 0 UFC/I00mL UNI EN ISO 7899-2003

Conteggio colonie a 22"C 0 Senzavariazioni
anomale UFC/1mL UNI EN ISO 6222:2001

ILDIRIGENTE IL RESPONS
Dott.ssa Angela

Note:

11 presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per

scopi pubblici{ari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
.  

- _ l

I campìoni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o normative specifi che.

Zona lndustriale LocalitàAeroporto - 89900 - Vibo Valentia -tel. 0963/567367 -îax 0963/567367-567286
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

PG5.10.0 W00 BIO Mod.1 1PO-t



Regone CaIabÀa

ARPACAL
kr*, 
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALE
LABORATORIO CHIMICO-TOS SICOLOGICO

RAPPORTO Di PROVAN' 13C1659/01
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Data:1911212013

Acqua deslinala af co_19umo umano
1659

Campione di:
Numero di registro:
Cliente:

Prelevato da:
Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:
Data prelievo

Data inizio analisi:
Note:

ASP VV*

_GA_!gsan-{"1iu .......
2 1 5
Ricadi
Uscita serbatoio comunale "santa Chiara',

ie-Di;;b;;-iòn-
17 Dicembre 2013

16 Dicernbre 2013
16 Dicembre 2013

Data

Data
ricevimento:

fine analisi:

.Parametro Valore Valore Limite
D.Lgs.31/2001 Unità di misura Metodo

pH 7.'7 > 6.5 e <9.5 Unità pH Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità I 000 2500 pS/cm 20"C Conduttimetrico APAI 2030
Colore < 1 0 Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale H:azen Visivo APAI20204

Torbidità 0 ,2 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni alomale NTU Turbidimetrico APAT 21 I 0

Ammonio (NH+*) <0. I 0.50 m o / L- - - o t  - Cromalogralìco APAT 4020
Nitriti (NOr) <0.02 0.50 mg/L Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero* , l

Valore consigliato
0.2ms,/L mglL Spettrofotometrico APAT 4080

Fluoruri (FJ 0.86 1.50 mg/L Cromatografi co APAT 4020
Cloriti (ClOz-) <50 700 VC/L ISS. CBB.037.REVOO
Cloruri (Cl-) 1 8 4 250 ng/L Cromatografi co A PAT 4020
Nitrati (NO:-) t 9 50 mg/L Cromatografi co APAT 4020
Solfati (SOaz) 65 250 mg/L Cromatografi co APAT 4020
Sodio (Na") t42 200 m o  / T"'ó/ " Cromatografi co APAT 3030
Potassio (K*) t 9 mg/L Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mgz*) 31 mg/L Cromatografico APAT 3 03 0
Calcio (Caz*; 49 mg/L Cromatografi co APAT 3030
Ossidabilità 0.5 5.0 mg/LOz Titrimetrico UNI EN ISO 8467:1997
Durezza 2 J (15-50'F) r APAT 2O4OB

DIzu ENTE I
Dott.ssa Aica Ventrice

- 89900 - Vibo Valentia -tet.  0963/567367 _tax0963/567367_S67286
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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