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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 
 
Data: 12.02.2016 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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Campione di:
Numero Registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelievo no:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo:
Data inizio analisi:

Note:

Data ricevimento:
Data fine analisi:

t7 t1t/2015
01/1212015

Parametro Valore +
lncertezza

Valore limite
D.Lgs 3ll200l

Unità di misura Metodo

Alluminio < 2 0 200 ps/L UNI EN ISO 7294-22005
Antimonio < 0,5 5,0 ItE/L IJN EN ISO 7294-22005
Arsenico < 0-5 l 0 pE/L UN EN ISO 7294-2 2005

Boro < 0.1 1,0 ms,/L UN EN ISO 7294-22005
Cadmio < 0.5 5,0 rslL IINI EN SO 7294-2 2005
Cromo < 5 50 t clL IJN EN so 7294-2 200s
Ferro 50 200 pslL UN EN SO 7294-2200s

Manganese < 5 50 PPlL UN EN SO 7294-22005
Mercurio < 0.5 1.0 us./L UN EN ISO 7294-2 200s
Nichel < 2 20 pdL I.INI EN ISO 7294-22005
Rame < 0 .1 1.0 mc/L UNI EN ISO 7294-2 200s

Selenio < 0.5 1 0 LLsIL TINI EN ISO 7294-2 2005
Piombo / a l 0 us./L UNI EN ISO 7294-22005
Vanadio < 5 50 pclL UNI EN ISO 7294-2 200s

I.P.A. (Nota l) < 0,01 0,10 1LC/L ISTISAN 0713 I -ISS,CAB.039.revO(
Benzo(a)pirene : < 0.003 0.010 PP,IL ISTISAN 0713 I -IS S.CAB.03 9.rev0C

Antiparassitari (Nota 2) <  0 .1 0,5 ItClL ISTISAN 0713 1 -ISS.CAC.Ol 5.rev0C
Cianuri: < 5 50 us./L Metodo Intemo

Nota l: I.P.A. s'intendono quelli riportati nel D. Lgs 3l/2001

Ventrice

Via Lungomare - Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) - 88100 Catanzaro - te1. 0961.31 469 - fax 0961.738689
P. lV A 023525607 97 www.arpacal.it
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Note. I1 presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratb@)9n9uQff$#iprodotto parzialmente né usato per scopi
pubblicitari se non previa autoinazione scritta da parte di questo laboratorio. Y---gP--
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di fiducia P= 95Yo eun fattore di coDertura k=2.
I campioni sottoposti a prov4 se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I contro campioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'ernissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I contro campioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono
prescrizioni o nomative specifiche.


