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LABORATORIO CHIIVfICO-TOSSICOLOGICO

Vibo Valenti4 l7/t1/2014 Rapporto di Prova No 14C1519/01 peoina 1 .-ri r

Campione di:  Acqua destinata al consumo umano

Comune: Fi logaso

Data prelievo

Data inizio analisi: 3UlAl2Ot4 Data fine analisi: 
'I?/ilh(;l"A

Note: * Detefminazione eseguita sul campo (v. verbale n' 29v14 del Reg. Int. ASpw)

Zona lndustriale -Loca lità Aeroporto - 89900 Vibo valentia - Tel. e Fax 0963 561367;
e-mai l :  ch imico.w@arpacal . i t

'Pa ra metro Valore Unità dÌ misura Melodo Valore Limite
D.Lgs.31/200I" e smi

oH 7,8 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 5,5 e <9,5
Conducibilità 5 I U sS/cm 20"C Conduttimetrico APAT 2030 2500 FS/cm 20'C

Colore <10 Hazen Visivo APA-t 2020A
Accettabile per i consumatóri e

senza varìazìoni anomale

Torbidità 0,1 NTU Turbidimetrico APAT 2110
Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anom:lp
\mmonio  (NHo") <0,1 mg/L Cromatografico APAT 4020 0,5 mgll
Nitriti (NO2-) <0,o2 mclL Spettf ofotometrico APAT 4050 4,5 mglL

:loro residuo libero Tracce * mglL
: luorur i  (F ) n ? o mg/t cromatografico APAT 4020 L,s mgll
lloriti {ClOr') <50 pelL tss. cBB.037.REV00 70oMlL
ìloruri (Cl ) 13 m8/t Cromatografico APAT 4O2O 250 mglL
i|itrati (NO.') MElL Cromatografico APAT 4020 50 m&/L
;olfati (SO42-) 11 mc/t Cromatografico APAT 4020 2sO mg/L
!od io  {Na- ) 18 mB/L Cromatografico APAT 3030 200 mg/L
Potassio (K') 2 mc/L Cromatografico APAT 3030
Magnes io  (Mg2*) 6 m8/L Cromatografico APAT 303O
3alcio (Ca2') 56 mc/L Cromatografi co APAT 3030

Ferro <20 ttclL ETA-AAS APAT 3160 2OO 1tg/L

Note: tt p resente .aP Pod. iÌiir;d" *4, tor-*te il .a h pione peN€nuto a I laborarorio. Non puó es5erc riprodotto pecie tm6re, né usato per scopi pubbticibri, se eutorizzazìone scftîa da pade d;

I va'ori di incedèl2a estesa contenuti nel presente documenìo sono rclattui ad un livetlo di probabitità p-95%e un fattorcdi €op€dura k=2
I campioni sottoposli a pMa, se notr diveÉment€ chiesto dal cliente, sono smaltitidopo l'emisione del Rapporto di prova.
| @ntrorampioni di campioni reSolahenteri sono @nseruati per50 gg. dall'emissione dél Rappodo di prova, sahodif'ereòîiaccordi con ìl ctienre,


