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Regione Calabria

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO
SERVIZIO LABORATORIO B IONATLIRALISTICO

Data:29/11/2013 RAPPORTO DI PROVA N' i3B3 5]2/02

Pareri ed interpretazioni:

11 campione in esame, per i parametri sopra citati, rientra nei limiti stabiliti dal D.Legs. 31 del 2001 e S.M.I-

n

rr r""rrifJ anafista
Uott. C{$mine Tomaino

lilP.-*-p/v ARTIMENTO

Note: Il presente rappotto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riplodotto, neanche parzialmente, né usato

per.scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da paúe di questo laboratorio. I campioni sottoposti a prova, se nou diversantente chiesto dal

cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto cli prova.

Via Lungomare Loc. l\4osca BB100 .Catanzaro Iido Te1.0961 31469 Fax 0961 738689
P. IVA 02352560797 www.arpacal. i t

Campione di: Acqua Potabile
Cliente: A.R.P.A.Cal Vibo Valentia

Prelevato da: A.S.P. Vibo Valentia

Verbale di prelievo n.: Prot. N. 35779
Comune:
Data nrelievo: 2s/rr/20l3
Data ricevimento: 26mt2013
Note:

N" 4"*' Punto di prelievo

Parametro

Coliformi Totali
(APAT CNR IRSA 7010 C

Man29/Q3)

UFC/100 ml

Escherichia coli
(uNr EN rso 9308-l/02)

UFC/100 ml

Enterococchi
(rso.r899-2l03)

UFC/100 ml

Conta batterica
totale a 22"c

(UNI EN ISO 6222:01)

UFC/ml

3512 Colle Moroni
uscita

Assenti Assente Assenti T J

3513 Colle Moroni
Entrata

Assenti Assente



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Regrone Calabna
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CALABRIA

Data:28lll/2013

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
LABORATORIO CHIMICO-TOS SICOLOGICO

RAPPORTO DI PROVAN" 13C1591/01

kF@;Q.&$

Acqua de_s"!ip.pJ.g. "gl ggns g_mg. umgp
15e_1
A;PV-V
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2sl11A

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:
Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:
Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

...Bt"-o"g"lpLy"to
Entrata Colle Morone

25 Novembre 2013
2_6_ Novg_mb-1g 70_!-?

Data ricevimento;
Data fine analisi:

26 Novembre 2013
27 Novembre2013

Parametro Valore
Valore Limite
D.Lgs.3 l12001

Unità di misura Metodo

pH 7.5 I 6.5 e <9.5 Unità pH Potenziometrico APAT 2060

Conducibilità 108 2s00 pS/cm 20"C Conduttimetrico APAI 2030

Colore <10 Accettabile per i consumatori e
senza variazioni anomale

lIazen Vìsivo APAI 20204

Torbidità 0 .1
Accettabile per i consurrratori e

senza variazioni anomale
NTU Turbidimetrico APAT 2 | I 0

Ammonio (NFI4-) <0.1 0.50 mg/L Cromato srafi co APAT 4020

Nitriti (NOr) <0.02 0.50 m o / L
" ' o t  - Spettrofotometrico APAT 405 0

Cloro residuo libero 0.06
Valore consigliato

0.2rr.s/L
mg/L Soettrofotometrico APAT 4080

Fluoruri (F-) 0 .10 , t .5u mg/L Cromatografico APAT 4020

Cloriti (ClOr) 304 700 pc/L ISS. CBB.O37.REVOO

Cloruri (Cl') 1 3 250 mg/L Cromatografi co APAT 4020

Nitrati (NO:) <1 50 mg/L Cromatografi co APAI 4020

Solfati (SOaz) o 250 m o l L
" ' Ò t  - Cromato srafi co APAT 4020

Sodio (Na*) 1 5 200 mg/L Cromatografico APAT 3030

Potassio (K*) 2 mg/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 2 ng/L Cromatografi co APAT 3030

Calcio (Caz*) 8 mg/L Cromatosrafico APAT 3030

Ferro (Fe3+t <20 200 ILg/L ETA-AAS APAT 3160

LDIRIGENTE

Note: ll presente rappofo riguarda esclusivamente il cmpione pervemrto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche
atúorízzazione scrilta da parte di questo laboratorio.
I campíoni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rappoúo di Prova, salvo differenti accordi con il Cli
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conseNati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

scopi pubblicitari se non previa

o normative specifiche
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Zona Industriale Località Aeroporto -
P

89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 09631567367-567286
IVA 02352560797 www. aroacal. it
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